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Concerne: 

Résultats des analyses  relatives aux échantillons d'eau. 

Mesdames, Messieurs, 

Par la présente, nous vous transmettons en annexe les résultats des analyses d'eau relatifs aux échantillons 
pris le 25 mai 2018. 

Ces résultats font partie du service d'échantillonnage de la DEA dans le réseau de distribution d'eau de votre 
commune conformément au règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif ä la qualité des eaux destinées ä 
la consommation humaine. 

Suite au résultat des analyses, la conclusion relative ä la qualité de l'eau par rapport au règlement mentionné 
ci-dessus est (a suivante : 

• conforme pour les échantillons : DEA / 003732 Réseau Petit-Nobressart (7, Hélitzers(rooss) 
DEA / 003734 Réservoir Petit-Nobressart (adduction) 
DEA / 003735 Réservoir Roodt (adduction) 

• non conforme pour les échantillons : néant 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Monsieur Marc  Schroeder,  chef du service qualité de 
la DEA, au numéro 23 64 24-54 (qualité@dea.1u). 

Recevez, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. 

Le directeur, L'ingénieur-chimiste, 

ifiN/t 
(Marc SCHROEDER) (Patrick KOSTER) 

Annexes: - Bulletins d'analyses d'eau potable 
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BULLETIN D'ANALYSE 
ECHANTILLON N°: 18-1863 

Prélève le: 25.05.2018 
Remis par: HOFFMANN 

Frank 
Reçu le: 25.05.2018 

Début de l'analyse. 25.05.2018 
Validation: 05.06.2018  

NUMERO 
D'ACCREDITAT1ON:  

«3E11 
ISO/CEI 17025 

Lieu: 
Nom de l'échantillon: 

Nature de l'échantillon: 

Nature de l'analyse: 
Demandeur: 

Petit-Nobressart - réseau local 
DEA/00003732 

Eau potable 

Contr6le de routine microbiologique DEA 
DEA - Distribution des Eaux des Ardennes 
L - 8707 Useldange 

CARACTERES BACTERIOLOGIQUES  

Paramètre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002 

Bactéries coliformes dans 100 ml (X) Colilert-18/Quanti-Tray 
selon  ISO  9308-2 

npp/100m1 <1 0 

Escherichia coli dans 100 ml 09 Colilert-18/Quanti-Tray 
selon  ISO  9308-2 

npp/100m1 <1 0  

Micro-organismes reviyifiables par ml après 48 h ä  
36°C (x) 

ISO  6222 cfu/ml <1 520 

Micro-organismes revivifiabies par m1 après 72 h ä  
22°C (x)  

ISO  6222 cfu/m1 18 5100 

Clostridium  perfringens 09 RGD du 7/10/2002 cfu/100m1 <1 

Entérocoques intestinaux (x)  ISO  7899-2 cfu/100m1 <1 

Lexique 
npp = nombre le plus probable 
n.d. = non  determinable 
pd.  = pas déterminé 

(x) paramètre accrédité 
Les résultats bacténologiques sont à interpréter selon ta norme  ISO  8199 
<1: organismes non-détectés  darts  le votume étudié 
1-3: organismes présents dans le volume étude 
4-9: nombre estimatif d'organismes présents dans le volume étudié 
L'échantillonnage est réalise selon la procédure P01 applicable au laboratoire et à ses clients. 
• IS011885: Les résultats des échantillons dont la turbidité> 1.5 PSU ne sont pas sous accréditation 
• IS011885: Les échantillons sont acidifiés à phl<2 avant analyse 

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESC1-i-SUR-SÛRE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N'IBLC: 11492930 
Comptes 1BAN. BCEE: LU21 0019 1002 2560 8000 CCPL: LU71 1111 0363 2850 0000 
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BULLETIN D'ANALYSE 

ECHANTILLON N°: 18-1864 

NUMERO  
D'ACCREDITATION: 

EMS 
150/CEI 17025 

  

Lieu: [REC-805-07/A01][Petit-Nobressart] adduction Prélève le: 25.05.2018 
Nom de l'échantillon: DEA/00003734 Remis par: HOFFMANN 

Fränk 
Nature de l'échantillon: Eau potable Reçu le: 25.05.2018 
Nature de l'analyse: Contrôle de routine microbiologique DEA Début de l'analyse: 25.05.2018 
Demandeur: DEA - Distribution des Eaux des Ardennes Validation: 05.06.2018  

L - 8707 Useldange 

CARACTERES BACTERIOLOGIQUES  

Paramètre: RGD 7/10/2002 

Bactéries coliformes dans 100 ml 09 Colilert-18/Quanti-Tray 
selon  ISO  9308-2 

npp/100m1 <1 o 

Escherichia  coil  dans 100 ml (x) Colilert-18/Quanti-Tray 
selon  ISO  9308-2 

npp/100m1 <1 o 

Micro-organismes revivifiables par ml après 48 h ä  
36°C 09 

ISO  6222 cfu/ml <1 520 

Micro-organismes revivifiables par ml après 72 h ä  
22°C (x)  

ISO  6222 cfu/ml 5 5100 

Clostridium  perfringens 09 RGD du 7/10/2002 cfu/100m1 <1 

Entérocoques intestinaux 99  ISO  7899-2 cfu/100m1 <1 

Lexique: 
npp = nombre le pus probable 
rd = non  determinable 
pd.  = pas déterminé 

(x) paramètre accrédité 
Les résultats bactéridogiques sont ä interpréter selon la norme  ISO  8199 
<1: organismes non-détectés dans le volume étudié 
1-3: organismes présents dans le volume étudié 
4-9: nombre estimatif d'organismes présents dans le volume étudié 
L'échantillonnage est réalisé selon la procédure P01 applicable au laboratoire et ä ses clients. 
* IS011885: Les résultats des échantillons dont la turbidité> 1.5 FNU ne sont pas sous accréditation 

IS011885. Les échantillons sont acidifiés ä  pt-i"2 avant analyse 

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SÛRE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 11492930 Page 1 / 1 
Comptes iBAN: BCEE: LU21 0019 1002 2560 8000 CCPL: LU71 1111 0363 2850 0000 
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BULLETIN D'ANALYSE 

ECHANTILLON N°: 18-1866 

Lieu: [REC-805-08/A01]fRoodt ] adduction 

Nom de l'échantillon: 0EA/00003735 

Nature de l'échantillon: Eau potable 

Nature de l'analyse: Contrôle de routine microbiologique DEA 

Demandeur. DEA - Distribution des Eaux des Ardennes 
L - 8707 Useldange 

CARACTERES BACTERIOLOGIQUES  

Prélève /e.-  25.05.2018 

Remis par. HOFFMANN 
Fränk 

Reçu le. 25.05.2018 

Début de l'analyse: 25.05.2018 

Validation: 05.06.2018 

Paramètre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002 

Bactéries coliformes dans 100 ml (x) Colilert-18/Quanti-Tray 
selon  ISO  9308-2 

npp/100m1 <1 0 

Escherichia col) dans 100 ml (x) Colilert-18/Quanti-Tray 
selon  ISO  9308-2 

npp/100m1 <1 o 

Micro-organismes revivifiables par ml après 48 h ä  
36°C (x) 

ISO  6222 cfu/ml 1 5.20 

Micro-organismes revivifiables par ml après 72 h ä  
22°C (x)  

ISO  6222 cfu/ml 6 5100 

Clostridium  perfringens (x) RGD du 7/10/2002 cfu/100m1 <1 0 

Entérocoques intestinaux (x)  ISO  7899-2 cfu/100m1 <1 0 

Lexique' 
npp = nombre le plus probable 

= non  determinable  
p.d.. pas déterminé 

(x) paramètre accrédité 
Les résultats bacténdogiques sont ä interpréter selon la norme  ISO  8199 
<1: organismes non-détectés dans le volume étudié 
1-3: organismes présents dans le volume étudié 
4-9: nombre estimatif d'organismes  presents  dans le volume étudie 
L'échantillonnage est réalise selon la procédure P01 applicable au laboratoire et ä ses clients 
• IS011885. Les résultats des échantillons dont !a turbidité > 1 5 FNU ne sont pas sous accréditation 
" IS011885 Les échantillons sont acidifiés ä pH<2 avant analyse 

ADRESSE DE FACTURATION.  SEBES L-9650 ESCH-SUR-SÛRE N D'IDENTIFICATION TVA LU 11492930 NI' IBLC• 11492930 
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